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Plenário
201,13 m²

Sala dos Vereadores
24,41 m² Secretaria

10,85 m²

Licitação e Contabilidade
21,16 m²

Circulação
30,51 m²

Copa/sala
21,90 m²

I.S

I.S Fem.
8,50 m²

I.S Masc.
9,68 m²

I.S PNE
3,09 m²

Circulação
3,68 m²

Cabine de Som
7,79 m²
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Remoção de Janela
Será reutilizada em nova sala
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PLANTA BAIXA TÉRREO
Área Construída: 381,98
ESC.:1/75

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de

uma saída de emergência
Dimensões mínimas:

L = 2,0 H

Código Símbolo Significado Forma e Cor Aplicação

Saída de Emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" ou
Mensagem "SAÍDA"
e/ou pictograma e/ou

seta direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre >

50 mm

Indicação da saída de
emergência, com ou

sem complementação
do pictograma

fotoluminescente (seta
ou imagem, ou ambos)

Indicação dos
sistemas de

proteção contra
incêndio existentes

na edificação.

Símbolo: quadrado ou
retangular

Fundo: cor contrastante
com a mensagem

Pictograma: mensagem
escrita referente aos
sistemas de proteção

contra incêndio
existentes

na edificação, o tipo
de estrutura e os

telefones de emergência.

Na entrada principal
da edificação.

VER DETALHE M1

Extintor de Incêndio

Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelho

Pictograma:
Fotoluminescente

Indicação de localização
dos extintores de incêndio

Saída de Emergência

Indicação de uma saída de
emergência a ser afixada

acima da porta, para indicar
o seu acesso

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de

uma saída de emergência,
especialmente para ser

fixado em colunas
Dimensões mínimas:

L = 1,5 H.

S9 Escada de emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido de
fuga no interior das

escadas
Indica direita ou

esquerda, descendo ou
subindo

O desenho indicativo
deve ser posicionado de
acordo com o sentido a

ser sinalizado

Detalhe Sinalização e Iluminação de Salvamento
Escala 1/50
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Arquivo
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Garagem
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Área de serviço
29,28 m²

Área externa
187,39 m²

Procuradoria
da Mulher

7,28 m²

Circulação
19,69 m²

Sala da
Presidência

7,57 m²

I.S
4,41 m²
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PLANTA BAIXA  PAV. 1
Área Construída: 115,13 m²
ESC.:1/75
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PLANTA DE COBERTURA
ESC.:1/75
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CORTE BB
ESC.:1/75

FACHADA
ESC.:1/75

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

LEGENDA GERAL

Esta edificação está dotada dos seguintes
 Sistemas de Proteção contra Incêndios:

     Extintores de Incêndio
Iluminação de Emergência

Sinalização de Emergência

Em caso de emergência:
ligue 193-Corpo de Bombeiros

Saída de Emergência

ligue 190-Policia Militar
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